
celková tvrdosť Dusičnany Mangán Voľný chlór

mmol/l mg/l mg/l mg/l

Názov OM - 50,0 0,050 0,3

1,1 3,0 <0,010 0,05

1,5 4,8 <0,010 <0,05

1,7 5,2 <0,010 <0,05

1,6 4,4 <0,010 0,10

2,2 5,0 0,011 0,19

1,5 5,6 <0,010 <0,05

1,4 1,1 <0,010 <0,05

1,6 3,9 <0,010 0,06

2,4 6,0 <0,010 0,09

1,9 5,1 <0,010 0,16

2,4 4,2 <0,010 <0,05

2,1 5,9 <0,010 0,22

1,7 5,1 <0,010 0,15

2,0 22,4 0,013 0,06

3,2 6,0 <0,010 0,12

3,4 6,4 <0,010 0,17

1,6 7,6 0,010 0,08

1,6 4,5 <0,010 0,15

0,68 2,2 <0,010 0,06

0,68 3,5 <0,010 0,06

0,50 0,7 <0,010 <0,05

0,99 1,8 <0,010 <0,05

0,64 6,3 0,012 0,17

2,4 4,7 <0,010 <0,05

1,5 4,4 <0,010 0,15

1,6 5,9 <0,010 0,19

1,6 4,6 <0,010 0,13

1,7 4,4 <0,010 0,12

1,6 4,8 <0,010 0,19

2,4 7,7 <0,010 0,20

1,4 4,5 <0,010 <0,05

1,5 3,3 <0,010 0,10

2,2 9,1 <0,010 0,05

2,0 9,4 <0,010 0,15

1,6 7,3 <0,010 0,15

1,5 8,6 <0,010 0,13

2,2 7,9 <0,010 0,19

1,7 3,9 <0,010 0,07

Spišská Nová Ves sieť ul. Mlynská 22-CESSI 0,018 7,91

Spišská Nová Ves-sídl.Mier ZŠ Komenského ul. 0,018 7,56

Sp. Nová Ves-vodojem Ferčekovce 0,019 7,49

Spišská Nová Ves sieť Ferčekovce šachta VS 0,041 7,37

Sp. Nová Ves sieť ZŠ, ul. Koţuchova 0,064 7,79

Sp. Nová Ves-sieť hotel Preveza kuchyňa 0,030 7,28

Sp. Nová Ves - sieť  Embraco 0,022 7,97

Sp. Nová Ves  sieť str.PVPS vrátnica <0,010 7,85

Sp. Nová Ves -  vodojem Blaumont <0,010 7,71

Sp. Nová Ves -  vodojem Nový <0,010 7,42

Smiţany sieť sídlisko Západ II ZŠ Cirkevná <0,010 8,00

Smiţany-sídl.Západ II, Štefanikova 22 <0,010 8,00

Smiţ.Maša vodojem 2x1800 <0,010 8,02

Smiţ.Maša vodojem 2x3000 <0,010 8,04

Slovinky - sieť  pod Doroteou č. 435 0,067 7,85

Slovinky - sieť ZŠ 0,10 7,64

Rudňany Ihrisko sieťč.d.182 <0,010 7,18

Rudňany Zapálenica sieť-Potraviny 0,23 7,51

Rudňany  OcÚ 0,20 7,56

Rudňany cigan. osada 0,18 7,81

Novovestská Huta sieť Lesy SR 0,032 7,98

Odorín - vodojem <0,010 7,91

Mlynky-sieť Havrania dolina č.d.111 0,029 7,49

Mlynky-sieť Prostredný hámor Potraviny 0,024 7,51

Lieskovany-sieť OcÚ 0,010 7,75

Mlynky sieť Reedukačný ústav kuchyňa 0,018 7,72

Krompachy - sieť ZŠ, ul. Maurerova 0,026 7,53

Krompachy sieť Mäso Martoň, ul. Zemanská 42 0,018 7,64

Krompachy -  sieť - nemocnica 0,057 7,52

Krompachy - sieť ZŚ ul.SNP č.47 0,039 7,26

Iliašovce-vodojem 0,026 8,17

Jamník-sieť č.2  MŠ 0,019 7,69

Hrabušická píla - sieť 475 0,010 7,75

Iliašovce-sieť MŠ 0,019 8,18

Hrabušice- OÚ <0,010 8,03

Hrabušice vodojem <0,010 7,31

Hrabušice - sieť  ZŠ 0,023 8,18

Merná jednotka mg/l -

Limit 0,20 6,50 - 9,50

Rozbory v správe PVPS a.s.

Hodnotenie v zmysle Vyhlášky 247/2017 Z.z.

Názov ukazovateľa Ţelezo Reakcia vody

Betlanovce - MŠ - sieť <0,010 7,86

Kvalita vody vo verejných vodovodch okresu Spišská Nová Ves za 1. polrok 2018
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1,5 4,1 <0,010 0,05

1,7 3,7 <0,010 <0,05

1,8 3,3 <0,010 0,09

3,3 3,7 <0,010 0,14

3,1 4,9 <0,010 0,06

3,1 6,5 <0,010 0,09

3,5 9,0 <0,010 <0,05

3,6 7,5 <0,010 0,07

Ţehra - Hodkovce-sieť - soc. ústav -kuchyňa 0,053 7,73

Ţehra - sieť  ZŠ 0,026 7,28

Spišské Vlachy - sieť MŠ 0,11 7,78

Spišské Vlachy - za ŢSR -Krčma za mostom 0,016 7,41

Spišské Tomášovce-sieť MŠ 0,011 7,95

Spišské Vlachy - sieť  ZŠ <0,010 7,14

Spišská Nová Ves-sídl.Tarča MŠ Lipova ul. 0,015 7,34

Spišská Nová Ves-sídl.Západ MŠ 0,019 8,03


